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OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUODOM: (STN 33 2000 4-41>

V NORMALNEJ PREVADZKE (<&lL412> - izolovanim zivych casti
— zbbranou, krytmi, umiestnenim mimo dosah

PRI PORUCHE (&L 413X

- samocinnym odpo jenim napd jania
— doplnkovym pospa janim

VIONKAJSIE VPLYVY:

VNUTORNE PRIESTORY: AAS,ABS — NORMALNE
- “NEUVEDENE VONKAJSIE VPLYVY SU V SULADE S &L 512.2.4 - NORMALNE

PROSTREDIE: (STN 33 03000
VNUTORNE PRIESTORY &l 3.1 - ZAKLADNE

ROZVODNA SIET: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz,TN-S

(STN 33 2000-5-31
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- ROZVADZAC NN ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing.Martin Janous
VYPRACOVAL Ing.Martin Janous ELEKTRIC Slovakia s.r.o.
- JEDNOPOLOVY SPINAC ¢.1 A - svietidlo 2x36W, IP 20 prisadené ONTROLOVAL Ing.Martin Janous Severng 33, 01001 Zilina

- SERIOVY PREPINAC ¢&.5

- STRIEDAVY PREPINAC ¢.6

- KRIZOVY PREPINAC ¢.7

- SVETELNE VYVODY

- NASTENNE SVETELNE VYVODY

B - svietidlo 2x60, IP 20 prisadene
C - reflektorové svietidlo 1x150W, nasv. tabule
D - svietidlo 2x40W, IP 20 prisadené
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